

	УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы»
______________________ Е.Н. Борисевич
«___»___________ 2016 г.




ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
на выполнение работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска (часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104).

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединённые системы» (далее – МУП «КОС»)
2. Почтовый адрес: 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а
3. Место нахождения: 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а
4. Телефон/факс: 8 (3919) 224842/224843
5. Ответственное лицо:
начальник бюро МТС Левченко Андрей Васильевич, тел. 8 (3919) 48-18-42,
главный механик Фомичев Сергей Викторович, тел. 8 (3919) 46-47-56.
6. Наименование закупки: Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска (часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104.
7. Особые условия: соответствие требованиям Технического задания.
8. Место выполнения работ: Муниципальное образование город Норильск Красноярского края.
9. Сроки выполнения работ: с 09.01.2017 г. по 30.12.2017 г.
10. Срок оплаты: Оплата выполненных работ надлежащим образом в соответствии с условиями Договора и принятых Заказчиком без замечаний, производится Заказчиком в течение 12 месяцев с момента получения от Подрядчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Форма оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
12. Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах: Цена сформирована с учетом всех расходов (включая затраты на оплату труда, транспортное обеспечение, запасные детали, расходные материалы и т.д.), в соответствии с требованиями Законодательства РФ и договорными условиями Заказчика. Определенная по результатам конкурса договорная цена работ не подлежит изменению в течение всего действия договора. 
13. Начальная (максимальная) цена договора – 647 623 (Шестьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать три) рублей 00 копеек, без НДС. Максимальная цена договора была определена Заказчиком путём предварительного локального сметного расчета.
14. Дата и время начала срока подачи заявок: 01 декабря 2016 г. 09 ч. 00 мин.
15. Дата и время окончания срока подачи заявок (время местное): 08 декабря 2016 г. 
17 ч. 00 мин.
16. Место и порядок подачи заявок: 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Нансена, зд. 18-а, каб. 1.1, бюро МТС. 
Заявки в письменной форме (в конверте) принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 17:00 часов. 
17. Дата подведения итогов закупки: 09 декабря 2016 г. 10 ч. 00 мин. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол рассмотрения заявок. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания.
18. Требования к заявке на участие в процедуре закупки:
           Заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать:
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок  цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или  заверенную участником закупки копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  заверенную участником закупки  копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов (для юридических лиц) - копия устава, копия учредительного договора, копия решения о создании юридического лица;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок цен, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
6) заверенная участником или нотариально копия уведомления ИФНС о применяемой участником системе налогообложения, либо письмо участника закупки о применяемой системе налогообложения с информацией является ли контрагент плательщиком НДС;
7) документы, подтверждающие опыт работы с другими заказчиками (реестр заказчиков за последний год с указанием реквизитов и контактных телефонов, рекомендации и отзывы заказчиков о качестве выполнения работ (при наличии); 
8) информацию о наличии штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих, производственной базы, техники и механизмов (при наличии);
9) заверенная участником (или нотариально) копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган;
10) заверенные участником (или нотариально) копии свидетельств ИНН и ОГРН;
11) копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
12) заполненное техническое задание (предложение участника);
13) смету на производство работ (сметную стоимость округлить до рубля);
14)  согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей);
р) заполненное заверение об обстоятельствах (обязательно к заполнению для всех участников закупки);
с) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в запросе котировок цен (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с отметкой банка, или заверенная банком копия такого платежного поручения, либо письмо о зачете денежных средств согласно п.п. 23.2).
          т) подписанный и заполненный со стороны заявителя проект договора в двух экземплярах (в преамбуле договора номер и дата протокола заполняется Заказчиком).
Внимание! Заполненный проект договора (с приложениями и спецификацией) не прошивается и не пронумеровывается, с подписью и печатью заявителя на каждом экземпляре прикладывается отдельно и направляется вместе с закупочной документацией в одном конверте. Внесение изменений в проект договора, в том числе путем составления протокола разногласий не допускается.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета закупки (лота), в которую внесение изменений не допускается.
Заявка на участие в процедуре закупки оформляется на русском языке, разборчивыми печатными буквами. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в закупке, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
Заявка удостоверяется подписью уполномоченного лица заявителя и заверяется печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати). 
При оформлении документов, составляющих заявку на участие в закупке, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований: 
1) документы, прилагаемые в копиях, должны удостоверяться подписью уполномоченного лица заявителя и заверяться печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати); 
2) копии документов должны быть заверены нотариально в случае, если указание на это содержится в документации о закупки;
3) в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений; 
4) все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая надписи на оттисках печатей и штампов);
5) Внимание! Все документы, входящие в состав заявки, кроме двух экземпляров проекта договора (с приложениями, с подписью и печатью заявителя), должны быть пронумерованы, прошиты в один том (вместе с заявкой) и заверены подписью уполномоченного лица заявителя и печатью (для юридического лица – обязательно, для индивидуального предпринимателя – при наличии печати) на прошивке.
19. Требования к участникам закупки: Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
а) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
б) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
в) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
д) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупки: критерием оценки является «Цена» (ее значимость 100%).
21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: победителем запроса котировок цен признается участник закупки, предложивший самую низкую цену договора и соответствующий условиям настоящей закупочной документации. Если в заявках будут содержаться равные ценовые предложения, то победителем будет признаваться участник, заявка которого поступила в адрес Заказчика раньше остальных заявок.
22. Разъяснение положений закупочной документации: Любое заинтересованное лицо вправе направить организатору закупки запрос о разъяснении положений закупочной документации. Запрос о разъяснении положений закупочной документации принимается организатором закупки не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор закупки направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений закупочной документации. Организатор закупки в течение 3-х дней со дня предоставления указанных разъяснений размещает в единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru/223) разъяснения с указанием запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
23. Обеспечение заявки: 10% начальной (максимальной) цены Договора.  Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
23.1. Размер обеспечения заявки: 64 762 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 30 копеек.
23.2. Порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки: Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника закупки на счет Заказчика. Обеспечение заявки должно поступить на счет Заказчика не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в закупочной процедуре. 
          Участник закупки, перед которым МУП "КОС" имеет кредиторскую задолженность, вправе предоставить Заказчику письмо с указанием суммы, даты и номера договора, по которому имеется данная задолженность, и предложением зачесть сумму задолженности Заказчика в счет обеспечения заявки. При этом задолженность Заказчика может быть зачтена в счет обеспечения заявки, как полностью, так и частично, а сроки возврата обеспечения заявки или исполнения договора, полученные Заказчиком путем зачета, не могут быть меньше предельного срока оплаты кредиторской задолженности по основному обязательству Заказчика.
23.3.  Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников: Получатель: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы»
Р/с 40702810131160107964 
 Красноярское Отделение №8646
 ПАО Сбербанк России г. Красноярск
К/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Вид платежа: обеспечение заявки для участия в запросе котировок цен №_______________.
23.4. Обеспечение заявки возвращается участнику закупки путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре. 
23.5.  Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня:
[bookmark: _Toc349218619][bookmark: _Toc349731405][bookmark: _Toc349732195][bookmark: _Toc349746425][bookmark: _Toc349746578][bookmark: _Toc349746788][bookmark: _Toc350721683][bookmark: _Toc350962652][bookmark: _Toc350962709][bookmark: _Toc352576433][bookmark: _Toc352585776][bookmark: _Toc352854891][bookmark: _Toc378242182][bookmark: _Toc383423881][bookmark: _Toc383424084][bookmark: _Toc349050065][bookmark: _Toc349149477][bookmark: _Toc349149666][bookmark: _Toc349216292][bookmark: _Toc277345670][bookmark: _Toc277709449][bookmark: _Toc308012880]а) с момента заключения договора с победителем закупки. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, засчитываются победителю закупки в счет обеспечения исполнения договора и подлежат возврату на условиях обеспечения исполнения договора (п. 24);
б) отмены закупки;
в) отклонения заявки участника закупки;
г) отстранения участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки.
д) получения заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок.
В случае отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участнику закупки возврату не подлежат.
23.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика в следующих случаях:
а) уклонения победителя закупки от заключения договора;
б) уклонения участника закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора;
в) уклонения участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в закупке, соответствующую требованиям документации, и признанного его участником, от заключения договора.
24. Обеспечение исполнения договора: 10% начальной (максимальной) цены Договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, засчитываются победителю закупки в счет обеспечения исполнения договора и подлежат возврату на условиях обеспечения исполнения договора (п. 24.1)
  24.1. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, подлежат возврату Подрядчику в течение 30 рабочих дней с момента поступления письменного требования от Подрядчика о возврате такой суммы при условии завершения всех работ по настоящему Договору, отсутствия замечаний по их исполнению, на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2). 
25. Срок заключения с победителем договора: не ранее чем через 10 дней, но не позднее чем через 20 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по результатам состоявшейся закупки
26. Приложения к закупочной документации:
а) Форма заявка на участие в запросе котировок цен;
б) техническое задание (предложение участника закупки);
в) форма согласия на обработку персональных данных;
г) форма заверения об обстоятельствах;
д) техническое задание, порядок проведения работ;
е) сметы на производство работ;
ж) ведомости дефектов;
з) проект договора





Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14 (АБК).
1. Общие условия:
1.1 Работы по капитальному ремонту вытяжной системы сварочного поста АБК Космонавтов района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2 К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3 Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Демонтажные работы:
 2.1 Подготовить площадку вытяжной системы сварочного поста АБК Космонатов района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3. Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм .
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.
	Монтажные работы вытяжная система сварочного поста
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса 630 мм
	шт.
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д630 мм
	шт
	1,0
	

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки П1764
	шт
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена прямого участка воздуховода на фланцах Д500 мм
	шт
	5,0
	

	5
	Изготовление, замена круглого фланца Д500 мм
	шт
	6,0
	

	6
	Изготовление, замена круглого фланца Д630 мм
	шт
	3,0
	

	7
	Изготовление, замена фланца прямоугольного П1764
	шт
	3,0
	

	8
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д 630 мм
	стык
	2,0
	

	9
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П1764
	стык
	2,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:

4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вытяжной вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5.Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.




















ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14 (АБК).


Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы  

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса 630 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д630 мм
	шт
	1,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки П1764
	шт
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена прямого участка воздуховода на фланцах Д500 мм
	шт
	5,0
	Износ

	5
	Изготовление, замена круглого фланца Д500 мм
	шт
	6,0
	Износ

	6
	Изготовление, замена круглого фланца Д630 мм
	шт
	3,0
	Износ

	7
	Изготовление, замена фланца прямоугольного П1764
	шт
	3,0
	Износ

	8
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д 630 мм
	стык
	2,0
	Износ

	9
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П1764
	стык
	2,0
	Износ

	10
	Резка металлолома по габаритным размерам для «Вторчермета»
	т
	0,113
	Для пр-ва работ

	Материал подрядчика

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	тн
	0,044
	

	2
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	1,2
	

	3
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	1,1
	

	4
	Скотч алюминиевый
	рул
	0,5
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.

















Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (В-14).
1. Общие условия:
1.1.   Работы по капитальному ремонту вытяжной вентиляции ОС района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вытяжной вентиляции ОС района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3. Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.



	Монтажные работы по вытяжной вентиляции 
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  П1200
	м2
	26,0
	

	2
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1200
	м2
	28,0
	

	3
	Изготовление, замена прямого участка воздуховода на фланцах  Д630 мм
	м2
	2,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д630 мм
	м2
	2,0
	

	5
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д630 мм
	шт.
	1,0
	

	6
	Изготовление, замена гибкой вставки Д630 мм
	шт.
	1,0
	

	7
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1764
	шт.
	1,0
	

	8
	Замена уплотнений фланцевых соединений П1200
	стык
	14,0
	

	9
	Замена уплотнений фланцевых соединений Д630
	стык
	1,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вытяжной вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
       5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.



















ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (В-14).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы по вытяжной вентиляции

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  П1200
	м2
	26,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1200
	м2
	28,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена прямого участка воздуховода на фланцах  Д630 мм
	м2
	2,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д630 мм
	м2
	2,0
	Износ

	5
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д630 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	6
	Изготовление, замена гибкой вставки Д630 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	7
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1764
	шт.
	1,0
	Износ

	8
	Замена уплотнений фланцевых соединений П1200
	стык
	14,0
	Износ

	9
	Замена уплотнений фланцевых соединений Д630
	стык
	1,0
	Износ

	10
	Сборка, разборка инвентарных и металлических лесов 
	т
	0,12
	Для пр-ва работ

	11
	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"
	т
	0,21
	Для пр-ва работ

	Материал подрядчика

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	т
	0,204
	

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,007
	

	3
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	2,1
	

	4
	Шина монтажная №20
	мп
	68,0
	

	5
	Уголок УГФ-0
	шт
	112,0
	

	6
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	2,1
	

	7
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	1,0
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.














Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах (В-115).
1.       Общие условия:
1.1.  Работы по капитальному ремонту вентиляции ОС отделения биофильтров В-115 района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.    Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вентиляции ОС отделения биофильтров В-115 района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3.     Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.

	Монтажные работы В-115 
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д1000 мм
	шт.
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д1000 мм
	шт.
	1,0
	

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П2800
	шт.
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д1000 мм
	шт.
	2,0
	

	5
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П2800
	шт.
	2,0
	

	6
	Замена уплотнений фланцевых соединений Д1000
	стык
	2,0
	

	7
	Замена уплотнений фланцевых соединений П2800
	стык
	2,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
  5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.
























ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах (В-115).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы В-115

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д1000 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д1000 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П2800
	шт.
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д1000 мм
	шт.
	2,0
	Износ

	5
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П2800
	шт.
	2,0
	Износ

	6
	Замена уплотнений фланцевых соединений Д1000
	стык
	2,0
	Износ

	7
	Замена уплотнений фланцевых соединений П2800
	стык
	2,0
	Износ

	Материал подрядчика

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,019
	

	3
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	1,2
	

	6
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	1,3
	

	7
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	1,7
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.





















Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (Система 4Д, 5Д, 6Д).

1.     Общие условия:
1.1.  Работы по капитальному ремонту вентиляции ОС отделения биофильтров 4Д, 5Д, 6Д  района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.     Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вентиляции ОС отделения биофильтров 4Д, 5Д, 6Д  района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3.     Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.





	Монтажные работы 4Д 
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д400 мм
	шт.
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1120
	шт.
	1,0
	

	3
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1120
	шт.
	2,0
	

	4
	Замена уплотнений фланцевых соединений П1120
	стык
	2,0
	

	Монтажные работы 5Д
	

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д400 мм
	шт.
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д315 мм
	м2
	4,0
	

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1120
	шт.
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1120
	шт.
	2,0
	

	5
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д315
	стык
	9,0
	

	Монтажные работы 6Д
	

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д400 мм
	шт.
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д315
	м2
	4,0
	

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1120
	шт.
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1120
	шт.
	2,0
	

	5
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д315
	стык
	9,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.








ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (Система 4Д, 5Д, 6Д).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы 4Д

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д400 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1120
	шт.
	1,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1120
	шт.
	2,0
	Износ

	4
	Замена уплотнений фланцевых соединений П1120
	стык
	2,0
	Износ

	Раздел 2. Монтажные работы 5Д

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д400 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д315 мм
	м2
	4,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1120
	шт.
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1120
	шт.
	2,0
	Износ

	5
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д315
	стык
	9,0
	Износ

	Раздел 3. Монтажные работы 6Д

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д400 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д315
	м2
	4,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1120
	шт.
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1120
	шт.
	2,0
	Износ

	5
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д315
	стык
	9,0
	Износ

	Материал подрядчика 4Д

	1
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,004
	

	2
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	0,1
	

	3
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	0,3
	

	4
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	0,3
	

	Материал подрядчика 5Д

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	т
	0,03
	

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,004
	

	3
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	0,5
	

	4
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	0,3
	

	Материал подрядчика 6Д

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	т
	0,03
	

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,004
	

	3
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	0,5
	

	4
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	0,3
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.


Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (ПК В-1).

1.      Общие условия:
1.1.  Работы по капитальному ремонту вентиляции ОС отделения ПК В-1 района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.    Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вентиляции ОС отделения биофильтров ПК В-1 района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3.     Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.

	Монтажные работы ПК В-1
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  П2600
	м2
	10,0
	

	2
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  П1400
	м2
	10,0
	

	3
	Изготовление, замена прямого участка воздуховода на фланцах  Д500 мм
	м2
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П2600
	шт.
	8,0
	

	5
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1200
	шт.
	3,0
	

	6
	Изготовление, замена фланца круглого Д500 мм
	шт.
	4,0
	

	7
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д500 мм
	шт.
	1,0
	

	8
	Изготовление, замена гибкой вставки Д500 мм
	шт.
	1,0
	

	9
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1400
	шт.
	1,0
	

	10
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П2600
	стык
	4,0
	

	11
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П1200
	стык
	2,0
	

	12
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д500
	стык
	3,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.

















ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (ПК В-1).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы ПК В-1

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  П2600
	м2
	10,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  П1400
	м2
	10,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена прямого участка воздуховода на фланцах  Д500 мм
	м2
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П2600
	шт.
	8,0
	Износ

	5
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П1200
	шт.
	3,0
	Износ

	6
	Изготовление, замена фланца круглого Д500 мм
	шт.
	4,0
	Износ

	7
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д500 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	8
	Изготовление, замена гибкой вставки Д500 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	9
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П1400
	шт.
	1,0
	Износ

	10
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П2600
	стык
	4,0
	Износ

	11
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П1200
	стык
	2,0
	Износ

	12
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д500
	стык
	3,0
	Износ

	13
	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"
	т
	0,1
	Для пр-ва работ

	Материал подрядчика

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	т
	0,03
	

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,004
	

	3
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	0,5
	

	4
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	0,3
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.












Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Вентилятор Ц-4-70 №8 (ПК В-105).

1.     Общие условия:
1.1.  Работы по капитальному ремонту вентиляции ОС отделения ПК В-105 района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.     Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вентиляции ОС отделения биофильтров ПК В-105 района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3.     Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.5. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.



	Монтажные работы ПК В-105
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д800
	м2
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д800 мм
	шт.
	1,0
	

	3
	Изготовление, замена фланца круглого Д800 мм
	шт.
	3,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д560 мм
	шт.
	1,0
	

	5
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д560
	стык
	1,0
	

	6
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д800
	стык
	1,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.


























ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Вентилятор Ц-4-70 №8 (ПК В-105).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы ПК В-105

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д800
	м2
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д800 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена фланца круглого Д800 мм
	шт.
	3,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д560 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	5
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д560
	стык
	1,0
	Износ

	6
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д800
	стык
	1,0
	Износ

	Материал подрядчика

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	т
	0,007
	

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,014
	

	3
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	0,4
	

	4
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	0,4
	

	5
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	0,7
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.






















Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (П-1).
1.     Общие условия:
1.1.  Работы по капитальному ремонту вентиляции ОС отделения П-1 района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.     Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вентиляции ОС отделения биофильтров П-1 района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3.     Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.



	Монтажные работы П-1
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д1600 мм
	шт.
	1,0
	

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д1600 мм
	шт.
	1,0
	

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П4480
	шт.
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д1600 мм
	шт.
	2,0
	

	5
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П4480
	шт.
	2,0
	

	6
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д1600
	стык
	2,0
	

	7
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П4480
	стык
	2,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.























ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: ОС Талнах 1-я очередь (П-1).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы П-1

	1
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д1600 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	2
	Изготовление, замена гибкой вставки Д1600 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П4480
	шт.
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д1600 мм
	шт.
	2,0
	Износ

	5
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П4480
	шт.
	2,0
	Износ

	6
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д1600
	стык
	2,0
	Износ

	7
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П4480
	стык
	2,0
	Износ

	Материал подрядчика

	1
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,03
	

	2
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	0,5
	

	3
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	1,4
	

	4
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	1,5
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.




















Техническое задание
на производство работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах (П-104).

1.     Общие условия:
1.1.  Работы по капитальному ремонту вентиляции ОС отделения П-104 района Талнах города Норильска производить в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.
1.2. К производству работ приступить после выполнения комплекса подготовительных мероприятий:
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ с указанием технологии и безопасных способов (методов) производства работ;
· разработать комплекс документации, учитывающий санитарные, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования;
· установить защитное ограждение места производства работ;
· вывесить знаки безопасности.
1.3.  Организацию производства работ и приемку работ производить на основании сметной и технической документации, утвержденной эксплуатирующей организацией и в соответствии с ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2.     Демонтажные работы:
2.1. Подготовить площадку вентиляции ОС отделения биофильтров П-104 района Талнах города Норильска для производства работ. Для этого необходимо очистить территорию прокладки воздуховодов и ремонта вентилятора от мусора и убрать лишние предметы.

3.     Монтажные работы:
3.1. Предусмотреть и выполнить монтаж системы общеобменной вентиляции с механическим побуждением в соответствии со СНиП II1-28-75, строго придерживаясь изложенных в них требований:
- фланцы воздуховодов и бесфланцевые соединения не должны заделываться в стены, перекрытия, перегородки и т. д.;
- воздуховоды должны надежно крепиться к строительным конструкциям здания;
- воздуховоды должны быть укреплены так, чтобы их вес не передавался на вентиляционное оборудование;
- воздуховоды должны присоединяться к вентилятору через виброизолирующие патрубки из стеклоткани или другого материала, указанного в проекте. Ткань виброизолирующего патрубка после его установки должна иметь незначительное провисание;
- разводящие участки воздуховодов, в которых возможно выпадение росы из транспортируемого влажного воздуха, прокладываются с уклоном 0,01—0,015 в сторону дренирующих устройств;
- вертикальные воздуховоды не должны отклоняться от отвесной линии более чем на 2 мм на 1 м длины воздуховода.
Методы и способы монтажа выбирать в зависимости от местных условий, расположения по отношению к строительным конструкциям, а также от решений, заложенных в проекте производства работ. Монтаж воздуховодов необходимо выполнять в соответствии с методами, изложенными в «Типовых технологических картах на монтаж систем промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха» (серия ТТК 7.05.01).
3.2. Воздуховоды круглого сечения разного диаметра на фланцах вытяжной вентиляции выполнить из тонколистовой оцинкованной стали толщиной стенки 0,8 мм.
3.3. Воздуховоды собирать фланцевым соединением. При соединении воздуховодов на фланцах необходимо следить за тем, чтобы прокладки между фланцами обеспечивали плотность соединения и не выступали внутрь воздуховода, а также не были видны снаружи. Болты во фланцевых соединениях должны быть затянуты до отказа, а гайки болтов располагаться с одной стороны фланца. При установке болтов вертикально гайки, как правило, размещают с нижней стороны соединения
3.4. Произвести демонтаж, ремонт и монтаж радиального вентилятора, балансировкой и установкой его с дальнейшей сборкой вентилятора и балансировкой.
3.5. Изготовить и установить гибкие вставки всаса и напора между вентилятором и воздуховодами из брезентовой парусины или поливинилхлорида.
3.6. Соединения металлоконструкций – сварное стыковое, сварное нахлесточное, сварное угловое согласно требованиям ГОСТ 16037.



	Монтажные работы П-104
	Работы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и ТУ

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д315
	м2
	3,0
	

	2
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д1000 мм
	шт.
	1,0
	

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки воздуховода Д1000
	шт.
	1,0
	

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д1000 мм
	шт.
	2,0
	

	5
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П2800
	шт.
	1,0
	

	6
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П2800
	шт.
	2,0
	

	7
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д315
	стык
	4,0
	

	8
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д1000
	стык
	2,0
	

	9
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П2800
	стык
	2,0
	



4. Испытание вентиляционных систем:
4.1 Произвести после монтажа воздуховодов вентиляции испытание на качество воздухообмена в производственном цехе и вибрацию вентилятора. 

5. Заключение:
       5.1. Предоставить заказчику исполнительную документацию (журнал общих работ, акт приема и сдачи отремонтированного объекта и т.д.).
5.2.  После выполнения всех работ по смете, произвести приемку, оформив актом.
5.3.  Проводить гарантийный ремонт в случае выявления дефектов после ремонта.
5.4. По окончанию работ предоставить заказчику пакет исполнительной документации.




















ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
На капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов: Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах (П-104).

Инв.№  _______________________               Балансовая стоимость  _______________                  

при осмотре объекта установили необходимым произвести следующие работы:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Монтажные работы П-104

	1
	Изготовление, замена фасонного участка воздуховода на фланцах  Д315
	м2
	3,0
	Износ

	2
	Снятие, ремонт и установка радиального вентилятора диаметром рабочего колеса Д1000 мм
	шт.
	1,0
	Износ

	3
	Изготовление, замена гибкой вставки воздуховода Д1000
	шт.
	1,0
	Износ

	4
	Изготовление, замена фланца круглого Д1000 мм
	шт.
	2,0
	Износ

	5
	Изготовление, замена гибкой вставки периметр воздуховода П2800
	шт.
	1,0
	Износ

	6
	Изготовление, замена фланца прямоугольного, периметр фланца П2800
	шт.
	2,0
	Износ

	7
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д315
	стык
	4,0
	Износ

	8
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов Д1000
	стык
	2,0
	Износ

	9
	Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов П2800
	стык
	2,0
	Износ

	10
	Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета"
	т
	0,75
	Для пр-ва работ

	Материал подрядчика

	1
	Сталь оцинкованная б-0,8мм
	т
	0,022
	

	2
	Уголок стальной равнополочный 25х25
	т
	0,021
	

	3
	Болт с гайкой М8х30
	кг
	1,2
	

	4
	Лента межфланцевая (уп) (1уп-10 м.п.)
	мп
	1,3
	

	5
	Ткань для гибкой вставки
	м2
	1,5
	


Условия производства работ: Работы ведутся в действующем цеху очистных сооружений, на оборудовании не требующих повышенной точности сборки. Техническое руководство осуществляется производственными ИТР исполнителя.























ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

г. Норильск                                                                                                                             «___»______20___г.
 _________________________, именуемый(ое) в дальнейшем – Заверитель, в лице ___________________
                                  (наименование юр. лица, ИП)                                                                                                                                                          (Ф.И.О. представителя)
действующий на основании _______ руководствуясь ст. 431.2 ГК РФ для участия в закупке №_______________, 
                                                                                                                                                                                                                               (номер, дата извещения о проведении закупки)
заверяю Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (далее – МУП «КОС») о нижеследующем:
1) лицо, подающее заявку на участие в закупке, уполномочено на подачу такой заявки, а также на выдачу настоящего заверения;
2) Заверитель обладает правом на совершение сделок и имеет для этого полномочия;
3) договорные обязательства будут иметь юридическую силу и не нарушат закон;
4) товарный знак, права, на использование которого передаются по условиями договора, надлежащим образом зарегистрирован и не нарушает прав обладателей других товарных знаков (если это предусмотрено условиями закупки и/или Договором);
5) Заверитель не находится в реестре недобросовестных поставщиков в рамках Федеральных законов №№ 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ;
6) все применяемые для исполнения договорных обязательств материалы, товары, работы, услуги отвечают требованиям безопасности, качества и имеют соответствующие сертификаты и прочие разрешительные документы;
7) при исполнении договорных обязательств Заверитель соблюдает трудовое и миграционное законодательство РФ;
8) Заверитель не находится на любой из стадий банкротства и (или) ликвидации и имеет устойчивое финансовое состояние;
9) имущество Заверителя, являющееся предметом договорных обязательств, а также имущество, которое будет использовано Заверителем при выполнении обязательств не арестовано и не обременено правами третьих лиц;
10)  Заверитель не вовлечен в какие-либо судебные и/или административные разбирательства, которые могут препятствовать исполнению договорных обязательств;
11)  Заверитель имеет все необходимые для исполнения договорных обязательств разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и иные разрешительные документы, необходимые для исполнения договорных обязательств; 
12) Заверитель является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками;
13) при заключении Договора Заверителем предоставлена полная и достоверная организационная информация о себе и полномочиях лица, подписавшего настоящее заверение.
При участии в закупке и заключении договора Заверитель не скрыл от МУП «КОС» никакие иные обстоятельства, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для Сторон при исполнении договорных обязательств. 
Заверитель согласен с тем, что если при исполнении  Договора, либо до или после его заключения, предоставил МУП «КОС» не достоверные заверение об обстоятельствах, имеющих значение для Договора, его исполнения  и (или) прекращения, обязуется возместить МУП «КОС» по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам проверки налоговыми и другими контролирующими органами МУП «КОС» по эпизодам взаимоотношений с Заверителем, будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым и иным законодательством РФ). Заверитель обязуется возместить МУП «КОС» убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет.
Последствия настоящего заверения применяются независимо от того, было ли известно МУП «КОС» о недостоверности таких заверений. Заверителю известны последствия предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах, предусмотренные ст. 431.2 ГК РФ.

_____________________________________   ________________________ /_______________________/
                      (руководитель юр. лица, ИП)                                                                    (подпись)                                                              (расшифровка)
М.п






ФОРМА
согласия на обработку персональных данных

г. Норильск, Красноярский край                                                                                    «__»_______20____ г.

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных полностью)
имеющий (ая)__________________________________________________________________________________,
(вид документа, удостоверяющего личность)
серия ___________ №_____________, выдан_________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)
проживающий (ая)_______________________________________________________________________________,
(почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического проживания)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, _______________________ оператору,
                                                                                                                                          (даю / не даю согласия)
являющимся Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» расположенного по адресу: ___________________________________, (далее – Оператор) на обработку в целях реализации договорных отношений, Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы».
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние с указанием даты, места и причины изменения);
- число, месяц, год и место рождения; 
- адрес места регистрации и места жительства, места пребывания, номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность и гражданство, включая серию, номер, дату выдачи, код подразделения, наименование органа, выдавшего документ и гражданство (в том числе прежнее с указанием даты, места и причины изменения);
- сведения о банковских реквизитах, указанных в заявке участника;
- сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании);
- сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной или научной организации), ученой степени, ученого звании (дата присвоения, номера дипломов, аттестатов);
- сведения об опыте работе;
- сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- сведения, содержащиеся в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных закупкой.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых Оператором способов обработки:
- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
- использование персональных данных Оператором в связи с реализацией договорных отношений;
- передача персональных данных третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные данные в МУП «КОС».
______________                           __________                  _________________________
                      (дата)                                                       (подпись)                                                    (расшифровка)


Форма котировочной заявки

	Заказчику
На фирменном бланке                                                                                                МУП «КОС»




                                                                                    
       от «____» _______________2016 г.     

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  ЦЕН
Изучив требования, указанные в Извещении №_________ от «___»____________2016 г. 
о проведении  запроса котировок цен на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска (часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104), а также применимые к данному запросу котировок цен законодательство и нормативно – правовые акты
	
(фирменное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица); ФИО, паспортных данных, (для физического лица)
в лице____________________________________________________________________________,						(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
Юридический адрес_________________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________________________
ИНН_______________________КПП_____________________ОГРН(ОГРИП)________________
Банковские реквизиты: БИК ____________Р/с_______________   К/с_______________________
 (наименование банка)
сообщает о согласии выполнить работы на условиях, указанных в данном Извещении в соответствии с нижерасположенным предложением:

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем  работ (шт)
	Сроки выполнения работ
	Стоимость работ
(рублей, без учета НДС)

	
	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска (часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104)
	10,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	
	ИТОГО:
	
	

	
	ИТОГО: (цифрами и прописью)



1. В случае признания нас победителями запроса котировок цен или принятия решения о заключении с нами договора, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о запросе котировок цен, условиями договора и нашими предложениями, изложенными в настоящей заявке.
2. Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок цен информации, подлинность оригиналов и копий документов.
3. В случае признания нас победителем запроса котировок цен, единственным участником размещения заказа, мы берем на себя обязательство по подписанию договора подряда в соответствии с требованиями, указанными в извещении о запросе котировок цен, и условиями наших предложений, не позднее сроков, установленных в извещении о запросе котировок цен.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты, составляющих полный комплекс работ по предмету запроса котировок цен, обязательства выполнению работ будут в любом случае выполнены в полном соответствии с условиями договора.
5. В случае, если наше предложение будет содержать лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями, указанными в извещении о запросе котировок цен и условиями нашего предложения по цене.
6. Настоящим подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
 __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)
8. Наш электронный адрес ____________, телефон ___________, факс _______(указать)
9. Данная Заявка подается с полным пониманием того, что МУП «КОС» оставляет за собой право:
· пересмотреть объем и стоимость лота, в таком случае заявки будут приниматься только от тех Участников, которые отвечают пересмотренным требованиям;
· осуществлять регламентацию закупок в целях повышения эффективности расходования собственных средств путем выбора наилучшего контрагента, что не является торгами, соответствующими требованиям статей 447-449 Гражданского Кодекса РФ;
· отклонить или принять заявку от конкретного Участника, приостановить предварительный отбор и отклонить все заявки.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Перечень прилагаемых документов



Руководитель организации                ___________________               _____________________
                                                                                                     	(подпись)                                                           	(Ф.И.О.)    
	М.П.



























	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН И ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	

	

	
	заполняется участником размещения заказа

	Наименование организации (для юр.лиц)
Фамилия, имя, отчество руководителя (ИП)
	 

	Свидетельство индивидуального предпринимателя
	 

	Место нахождения (жительства), телефоны
	Адрес: индекс
Телефон, e-mail:

	Банковские реквизиты участника размещения заказа
	ИНН/КПП 
р/с 
к/с 
БИК 
БАНК:

	Выполнение работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска (часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104).

	№ п/п
	Наименование работ и требования заказчика к характеристикам выполняемых работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Предложение участника размещения заказа 

	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за ед. товара без 18% НДС, руб.
	Сумма без  18% НДС, руб.
	Сумма 18% НДС

	1
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска (часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104)
	шт
	10,0
	
	
	
	
	
	

	1. Максимальная цена договора в руб. без НДС: 
647 623 (Шестьсот сорок семь тысяч шестьсот двадцать три) рублей 00 коп. Цена указана без НДС.


	В цену работ должны быть включены расходы с учетом стоимости материалов, транспортных услуг, других расходов участника размещения заказа, других обязательных платежей, связанных с выполнением работ по договору.

	
	Сумма НДС ___________________ руб.      
Сумма без учета НДС ___________________ руб.                                                                                                                                                                                                           В случае если деятельность хозяйствующего субъекта - участника запроса котировок осуществляется по упрощенной системе налогообложения, необходимо указать это в котировочной заявке 

	2. Место выполнения работ: очистные сооружения района Талнах города Норильска 
	 

	3. Назначение и цели использования: обеспечение соответствия требованиям выполнение работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска: Часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104
	 

	4. Наличие необходимой разрешительной документации: Исполнитель должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки.
	

	5.Условия выполнения работ: в соответствии с требованиями Проекта договора.
	

	6. Сроки выполнения работ:
 с 09.01.2017  по 30.12.2017 года
	 

	7. Требования к качеству выполняемых работ: 
должны выполняться при соблюдении требований соответствующих нормативных актов.
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки
	

	8. Требования к объемам выполняемых работ: указанные в Приложении к закупочной документации.
	

	9. Требования к безопасности выполняемых работ:
Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать действующим требованиям норм охраны труда на соответствующие виды выполняемых работ. 
	

	10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при предоставлении работ: предоставлять в соответствии с условиями Проекта Договора (прилагается)
	

	11. Требования по объему гарантий качества: 
в соответствии с условиями Проекта Договора
	 

	12. Требования по сроку гарантий качества: 
в соответствии с условиями Проекта Договора
	 

	13. Требования к расходам по выполнению работ: включены в цену договора.
	

	14. Требования к Подрядчику: в соответствии с закупочной документацией
	 

	15. Срок оплаты выполненных работ: 
Оплата работ, выполненных надлежащим образом в соответствии с условиями Договора и принятых Заказчиком без замечаний, производится Заказчиком в течение 12 месяцев с момента получения от Исполнителя счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в строго соответствии с действующим законодательством РФ
	 













































ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА
г. Норильск                                                                                                                  «______» _____________2016 г.
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (МУП «КОС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №_____ от ____________, договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

   1.1. Подрядчик обязуется в период действия Договора выполнить по заданию Заказчика (Приложение №1) работы по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов (далее – Работа) района Талнах города Норильска: часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104 (далее – Объекты) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
         1.2.  Срок выполнения работы с 09 января 2017 г. по 30 декабря 2017 г.
         1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями графика производства работ в указанные в договоре сроки.
[bookmark: _GoBack]        1.4. Местом исполнения обязательств является муниципальное образование г. Норильск, район Талнах.
1.5. Работа считается выполненной, а результат Работы принятым – после подписания Сторонами акта(ов) о приемке выполненных работ (этапа работ) (КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.), справки о стоимости выполненных работ (КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.). Окончание всех работ подтверждается Справкой-актом о выполненных работах, оформленной по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору. 


2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Подрядчику имеющуюся в распоряжении Заказчика проектную техническую документацию, необходимую для выполнения Работы.
2.1.2. Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих коммуникациях Заказчика.
2.1.3. По окончании Работы (этапа) осмотреть и принять результат Работы (или её части) по акту о приемке выполненных работ (КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.) и справке о стоимости выполненных работ (КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ №100 от 11.11.1999г.).
2.2. При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, условий настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в работе - заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки в соответствии с порядком, установленным разделом 4 настоящего Договора.
2.3. Оплатить Подрядчику принятые работы, в размере и в сроки, установленные Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время беспрепятственно проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата Работы Подрядчиком, уплатив последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
2.4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора.
2.4.4. Если во время выполнения Работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на счет Подрядчика.
2.5. Потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возникших в связи с некачественным либо несвоевременным выполнением Работы Подрядчиком.
2.6. Собирать производственные совещания с обязательным присутствием на них представителя Подрядчика и представителей субподрядчиков по требованию Заказчика.
2.7. Подрядчик обязан:
2.7.1. Приступить к Работе не позднее сроков, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.
2.7.2. Предоставить Заказчику разрешения, лицензии и другие документы необходимые для выполнения Работы до начала её производства
2.7.3. Обеспечить присутствие своего представителя на совещаниях, проводимых Заказчиком, а также обеспечить по требованию Заказчика присутствие на них представителей субподрядчиков.
2.7.4. В случае отсутствия в распоряжении Заказчика, проектной технической документации, необходимой для выполнения Работы самостоятельно выполнить сбор необходимой информации.
2.7.5. Выполнить Работу с надлежащим качеством, в соответствии с техническими и технологическими требованиями, а также действующими в РФ законодательными, правовыми и нормативными документами.
2.7.6. Выполнить Работу своими материалами в полном соответствии с техническими условиями и требованиями строительных норм и правил. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком должна быть подтверждена соответствующими документами (договор купли-продажи, счета и пр.). Копии документов, подтверждающих качество и стоимость материалов, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с применением этих материалов.
2.7.7. Поставить на Объекты материалы, комплектующие изделия, инструмент, инвентарь и оборудование, необходимые для выполнения Работы. Выполнить своими силами и средствами на территории Объектов мероприятия, необходимые для надлежащего хранения материалов, комплектующих изделий, инструмента, инвентаря и оборудования, необходимого для выполнения Работы.
2.7.8. Обеспечить при производстве Работы выполнение всех необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и других нормативных требований.
2.7.9. Своевременно оформлять и предоставлять Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую при производстве и приемке работ по настоящему Договору.
2.7.10. Передать результат Работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ (КС-2), оформленной на его основании справки о стоимости выполненных работ (КС-3).
2.7.11. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (в том числе в течение всего гарантийного срока) своими силами и без увеличения стоимости Работы в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
2.7.12. Вывезти в недельный срок после окончания Работы за пределы Объектов принадлежащий ему инструмент, инвентарь и оборудование, материалы, оставшиеся после выполнения работ и произвести уборку Объектов. Обеспечить вывоз, утилизацию и размещение мусора.
2.7.13. По окончании всех работ по настоящему Договору направить на подписание в адрес Заказчика Справку-акт о выполненных работах, оформленную по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
2.8.  Подрядчик имеет право:
2.8.1. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на проведение мероприятий, удешевляющих стоимости работ, если их реализация не ухудшает предусмотренных проектом технических и эксплуатационных характеристик объектов, а также изменения сроков выполнения работ.
2.8.2. Подрядчик вправе вносить изменения в установленный процесс выполнения работ, оказывающие влияние на безопасность, стоимость, сроки ввода объектов в эксплуатацию, качество, объем и структуру работ, только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

3. Цена услуг и порядок расчетов
3.1. Цена выполняемой Работы по настоящему Договору за весь период действия Договора составляет ____________ рублей (___________). Цена указана без учета налога на добавленную стоимость, НДС уплачивается в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ.
3.2. В случае изменения у Подрядчика системы налогообложения, «Подрядчик» обязан в течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомить об этом Заказчика. 
3.3. В случае нарушения Подрядчиком» срока уведомления Заказчика, Заказчик вправе уменьшить окончательную стоимость работ, услуг, товаров на сумму начисленных налоговых платежей. Денежные средства, излишне полученные Подрядчиком в нарушение настоящего Договора и (или) действующего налогового законодательства, считаются неосновательным обогащением «Подрядчика» и подлежат возврату «Заказчику» в добровольном и (или) судебном порядке.
3.4. Цена Работы определена сметой (сметами) с учетом стоимости материалов и транспортных услуг, необходимых для выполнения Работы.
3.5. Оплата Заказчиком выполненной Работы осуществляется на основании подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2), оформленной на его основании Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и других документов, подтверждающих выполнение Работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента получения от Подрядчика счетов и счетов-фактур.
3.6. Заказчик вправе вносить изменения в объем, состав, характер и качество оставшейся части Работы, которые, по его мнению, необходимы.  В случае если такие изменения повлекут за собой дополнительные работы, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить оплату за предоставленные услуги на сумму санкций, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, путем вычета из суммы, подлежащей оплате, суммы штрафных санкций. При уменьшении размера оплаты по Договору, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Исполнителя о причинах уменьшения оплаты и произвести расчет пени с указанием суммы, подлежащей вычету.
3.8. В случае, если Подрядчиком внесены денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, Заказчик вправе удержать из обеспечительного платежа сумму санкций, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора. 
Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, подлежат возврату Подрядчику в течение 30 рабочих дней с момента поступления письменного требования от Подрядчика о возврате такой суммы при условии завершения всех работ по настоящему Договору, отсутствия замечаний по их исполнению, на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2). 
3.9. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
3.10. Обязательства по настоящему Договору могут исполняться путем проведения зачета взаимных требований Сторон.

4. Порядок проведения работ, сдачи и приемки выполненной работы.
4.1. Работа должна быть выполнена Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной, сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих Правил, нормативных документов и СНиП.
4.2. Вся техническая документация, оформленная Сторонами в процессе проведения работ и гарантийной эксплуатации, принадлежит Заказчику.
4.3. Подрядчик самостоятельно организует выполнение Работы на Объектах в соответствии с календарным графиком производства работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в календарный график производства работ, которые могут повлиять на продолжительность и срок окончания Работы то такие изменения должны производиться с согласования Сторон в письменном виде.
4.4. Подрядчик не имеет право продать или передать без письменного разрешения Заказчика никакой третьей стороне проектную техническую документацию (или отдельную её часть) выданную Заказчиком в рамках исполнения данного Договора.
4.5. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, применяемых им для выполнения Работы соответствует спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов предоставляются Заказчику до начала производства работ.
4.6. Подрядчик самостоятельно обеспечивает надлежащую охрану принадлежащих ему материалов, инструмента, оборудования и другого имущества на территории Объектов от начала и до завершения работ.
4.7. Подрядчик осуществляет (при наличии необходимости) согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на Объектах и его соблюдение.
4.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же факты и обстоятельства связанные с производством работ имеющие значение в взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов или выходом из строя строительной техники инвентаря и оборудования, а так же обо всем, что может повлиять на окончательный срок производства работ). 
Если Заказчик не удовлетворен ходом, качеством работ или их описанием Подрядчиком, то он излагает свое мнение в общем журнале работ, а Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.
4.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.
Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и (или) актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал производства работ. В случае неявки Заказчика для освидетельствования скрытых работ в течение двух рабочих дней с момента извещения о готовности, подлежащих освидетельствованию конструкций и работ, Подрядчик делает соответствующую запись в общем журнале производства работ и продолжает последующие работы согласно технологии.
Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом либо был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть в соответствии с указаниями Заказчика любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счет.
4.10. Подрядчик, предварительно известив Заказчика об окончании Работы (либо её части), обязан передать результат Работы (либо её части) по акту о приемке выполненных работ (КС-2.
4.11. Подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца, предоставляет Заказчику подписанный со свой стороны акт о приемке выполненных работ (КС-2) с приложением всей надлежащим образом оформленной исполнительной документации по выполненным работам за отчетный период, и справку о стоимости выполненных работ (КС-3).
4.12. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работы (либо её части) осмотреть и принять результат Работы (либо её части) по акту приемки выполненных работ (КС-2). В случае если Заказчик не согласен подписать Акт приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в сроки, установленные Заказчиком.
4.13. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объектов по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.
4.14. Подписание Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), превышающего объемы работ по настоящему Договору не влекут обязанность Заказчика оплачивать превышающий объем работ, без надлежаще подписанного дополнительного соглашения к настоящему Договору об увеличении объема работ.
4.15. По окончании всех работ по настоящему Договору направить на подписание в адрес Заказчика Справку-акт о выполненных работах, оформленную по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
4.16. В случае обнаружения, в том числе после приемки Работы (либо её части), отступлений от условий Договора, проектно-сметной или технической документации, ухудшающих результат Работы или обнаружения иных недостатков, допущенных Подрядчиком, Сторонами составляется акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, а также Подрядчику Заказчиком устанавливается срок для их устранения. 
В случае отказа Подрядчика от составления акта, указанного в настоящем пункте, Заказчик направляет в сторону Подрядчика извещение об обнаруженных отступлениях (недостатках) с установленным сроком по их устранению. Если в течение трех рабочих дней с момента получения извещения, Подрядчик не приступил к устранению допущенных им отступлений (недостатков) Заказчик имеет право привлечь к устранению допущенных Подрядчиком отступлений (недостатков) третье лицо, имеющее соответствующий допуск к работам, аналогичным указанным в настоящем Договоре. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьих лиц.
4.17. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества.
4.18. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки его Заказчиком.
4.19. Подрядчик осуществляет уборку и содержание мест производства работ и примыкающих к ним территорий, а также вывоз, утилизацию и размещение строительного мусора с Объектов в период производства работ.

5. Гарантия качества работ
5.1. Гарантии распространяются на все виды работ, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего Договора, в том числе на материалы, примененные в ходе производства работ, а также узлы и детали (и их запасные части) подлежащие замене.
5.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.
5.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной технической документацией и действующими нормами.
5.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации.
5.5. Гарантийный срок эксплуатации результата Работы (в том числе входящих в него материалов и работ) устанавливается в три года с момента принятия Заказчиком всего объема работ выполненных Подрядчиком по настоящему Договору.
5.6. Если в период гарантийного срока эксплуатации результатов Работы обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Объектов настоящего Договора до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение данных дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным Сторонами.
5.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов с указанием сроков их устранения.
5.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав на гарантии по данному Договору устранить дефекты собственными силами, либо силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.
5.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объекты не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Ответственность сторон
6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования ненадлежащего качества, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
6.2. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил и инструкций по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности собственным персоналом и персоналом субподрядчика; за необеспечение собственного персонала и персонала субподрядчика безопасными условиями труда и охраной труда при выполнении подрядных работ по настоящему договору.
6.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения данного Договора по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком, расходы по возмещению ущерба, нанесенному третьему лицу по непредвиденным причинам несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
6.4. За нарушение Подрядчиком конечных сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчика (Приложение №1 к Договору), Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости договора за каждый день просрочки начала выполнения обязательств.
6.6. В случае нарушения промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных в приложении №2 к настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки. 
6.7.   Предъявление неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет оплаты начисленных Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом, в счет исполнения обязательства по оплате оказанных услуг.
6.8. Переуступка прав и обязанностей третьим лицам по настоящему Договору, без согласия Заказчика, не допускается. 
В случае переуступки прав и обязанностей, предусмотренной настоящим пунктом без согласия Заказчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 50% от переуступленной суммы.
Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить оплату выполненных работ на сумму данной неустойки. При уменьшении размера оплаты по Договору, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Исполнителя о причинах уменьшения оплаты и произвести расчет пени с указанием суммы, подлежащей вычету.
6.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
6.10. Заказчик вправе применять один или несколько видов ответственности, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, а также, помимо неустойки, предусмотренной пунктами 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. настоящего Договора начислять проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ.



7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
7.2. Требования п.7.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законом.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Договора. 
Срок исполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения данного Договора.
	Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения данного Договора.
8.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении. Сторона, не выполнившая установленные настоящим пунктом требования, лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания освобождения от ответственности.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Заверение об обстоятельствах
10.1. Подрядчик заверяет Заказчика, что:
10.1.1. Лицо, подписавшее настоящий Договор, обладает правом на совершение данной сделки и имеет для этого соответствующие полномочия;
10.1.2. договорные обязательства будут иметь юридическую силу и не нарушат закон;
10.1.3. материалы (товары), используемые (передаваемые) при исполнении настоящего Договора, отвечают требованиям безопасности, качества и имеют соответствующие сертификаты и прочие разрешительные документы;
10.1.4. при исполнении настоящего Договора соблюдает трудовое и миграционное законодательство РФ;
10.1.5. Подрядчик не находится на любой из стадий банкротства и имеет устойчивое финансовое состояние;
10.1.6. имущество Подрядчика, являющееся предметом настоящего Договора, не арестовано и не обременено правами третьих лиц;
10.1.7. не вовлечено в какие-либо судебные и/или административные разбирательства, которые могут препятствовать исполнению настоящего Договора;
10.1.8. имеет все необходимые для исполнения настоящего Договора разрешения, лицензии, членство в саморегулируемых организациях и пр.;
10.1.9. является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками;
10.1.10. при заключении настоящего Договора Заказчику предоставлена полная и достоверная организационная информация о себе и полномочиях лица, подписавшего настоящий Договор.
10.2. Подрядчик согласен с тем, что если при исполнении  настоящего Договора, либо до или после его заключения, предоставил Заказчику не достоверные заверение об обстоятельствах, имеющих значение для настоящего Договора, его исполнения  или прекращения, обязуется возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений (в том числе, если по результатам налоговой проверки Заказчику по эпизодам взаимоотношений с Подрядчиком будет начислена недоимка по налогам, пеня и штрафные санкции, предусмотренные налоговым  и иным законодательством РФ. Обязуется возместить Заказчику убытки, связанные с уплатой или необходимостью уплаты данных сумм в бюджет.
10.3. Последствия настоящего заверения применяются независимо от того, было ли известно Заказчику о недостоверности таких заверений. 
10.4. Подрядчику известны последствия предоставления недостоверных заверений об обстоятельствах, предусмотренные ст. 431.2 ГК РФ.

11. Заключительные положения
11.1. При заключении и исполнении настоящего договора Стороны обязуются принимать факсимильные копии Договора и иных документов, касающихся его исполнения, с печатями и подписями уполномоченных лиц. При этом факсимильные копии имеют юридическую силу согласно ст. 434 Гражданского Кодекса РФ, однако, представление подлинников посредством почтовой связи, является обязательным.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору теряют силу, если они противоречат данному Договору.
11.3. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по соглашению Сторон.
11.4. Стороны договорились, что к отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ не применяются.
11.5. Любые договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, все изменения и дополнения, влекущие за собой новые обстоятельства которые не вытекают из настоящего Договора, должны быть письменно подтверждены Сторонами и оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.
11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
11.7. Срок действия Договора устанавливается по 30 декабря 2018 г.
11.8. По истечении срока действия договора прекращаются и обязательства Сторон.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон:


	«ЗАКАЗЧИК»:
	«ПОДРЯДЧИК»:

	МУП «КОС»
	_________________

	Почтовый адрес и местонахождения:
663300, Россия, Красноярский край,
город Норильск, район Центральный, 
улица Нансена, зд. 18-а
тел.  (3919)224-842
ИНН/КПП 2457029066/245701001
р/с 40702810675520010285 
в Сибирском филиале
 ПАО Росбанк г. Красноярск
к/с 30101810000000000388
БИК 040407388
р/с 40702810131160107964
Красноярское Отделение № 8646 
ПАО Сбербанк России г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627

	Юридический адрес: 
ИНН/КПП 
Банковские реквизиты:

	Директор МУП «КОС»   
	_______________________

	
_________________ Е.Н. Борисевич
	
_________________/__________/

	«____» ___________________ 2016
	«____» ___________________ 2016

	МП
	МП


	







			Приложение №1
	к  договору подряда  
	№ КОС/_____
		 «_____»___________2016 г.
				

ЗАДАНИЕ №____

на выполнение работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов района Талнах города Норильска: часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14, ОС Талнах 1-я очередь В-14, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах В-115, ОС Талнах 1-я очередь 4Д, 5Д, 6Д, ОС Талнах 1-я очередь ПК В-1, Вентилятор Ц-4-70 №8 ПК В-105, ОС Талнах 1-я очередь П-1, Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах П-104. 
Основанием для производства работ является договор Подряда № КОС-____/____ от «____»__________2016 г., 
заключенный между МУП «КОС» (Заказчик) и  ______________________ (Подрядчик).

	
Наименование объекта
	Техническая характеристика объекта
	Место расположения объекта
	Вид работы
	Ед. изм.
	Объем работ
	Дата начала производства работ
	Дата окончания работ
	Стоимость работ в текущих ценах руб. (без учета НДС)

	Часть нежилого отдельно стоящего здания S-2265,60кв.м р. Талнах ул. Космонавтов 14 (АБК)
	Радиальный вентилятор Ц 4-75 №10 производительностью 42150 м3/час, вытяжная   система сварочного
 поста
	Район Талнах улица Космонавтов           
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	ОС Талнах 1-я очередь (В-14)
	Радиальный вентилятор Ц 4-75 №6,3 производительностью 5330 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах (В-115)
	Радиальный вентилятор Ц 4-70 №10 производительностью 26123 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	ОС Талнах 1-я очередь (Система 4Д, 5Д, 6Д)
	Радиальный вентилятор Р-280-46 №4 производительностью 4275 м3/час, Радиальный вентилятор Ц 14-46 №5 производительностью 12500 м3/час, Радиальный вентилятор Р 80-75 №5 производительностью 5300 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	3,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	ОС Талнах 1-я очередь (ПК В-1)
	Радиальный вентилятор Ц 4-70 №5 производительностью 8700 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	Вентилятор Ц-4-70 №8 (ПК В-105)
	Радиальный вентилятор Ц 4-70 №8 производительностью 11065 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	ОС Талнах 1-я очередь (П-1)
	Радиальный вентилятор Ц 4-70 №8 производительностью 12450 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	Очистные сооружения хозфекальные 2-я очередь Талнах (П-104)
	Радиальный вентилятор Ц 4-70 №10 производительностью 40000 м3/час
	Цех ОС района Талнах
	Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции с заменой воздуховодов
	шт
	1,0
	09.01.2017
	30.12.2017
	

	Стоимость работ в текущих ценах руб. (без учета НДС)
	



	 ЗАКАЗЧИК: 
 
Директор  МУП «КОС»

 ____________________ Е.Н. Борисевич
М.П.
	
	«ПОДРЯДЧИК»
_________________________________

_____________________ /_____________/
М.П.









	Приложение №2
 (
ОБРАЗЕЦ
)	к договору подряда
	№ КОС/_____
	от «___»____________ 2016 г.



СПРАВКА-АКТ
о выполненных работах

г. Норильск                                                                                         «___» _________________20___г.

Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Борисевича Евгения Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили и подписали настоящую Справку-Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил работы по договору №___________ от «____» __________ 20___г.
2. Настоящая Справка-Акт составлена в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Настоящая Справка-Акт о выполненных работах не является основанием для проведения расчетов между сторонами.
4. 4. Подписи Сторон:

_____________________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. ответственного лица Заказчика                                                                                 (подпись)



	«ЗАКАЗЧИК»
Директор МУП «КОС»
 ____________________ Е.Н. Борисевич
	
	«ПОДРЯДЧИК»
_________________________________
_____________________ /_____________/

	

	
	

	

«ЗАКАЗЧИК»
Директор МУП «КОС»

 ____________________ Е.Н. Борисевич
М.П.
	
	

«ПОДРЯДЧИК»
_________________________________

_____________________ /_____________/
М.П.









